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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＮ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＮ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／１２５

２次側合計 ２３，２２６．０ＶＡ

ＣＥＴ６０

２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１ａ

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

電灯分電盤 Ｅ－１Ｌ－３－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

３０

３０

ＥＴ

２４７．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

女性便所便座電源３

１，２６２．０

１，２６２．０

女性便所便座電源４

ヨビ

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

男女手洗自動水栓・石けん供給栓・小便器自動洗浄

－

男性便所換気扇

１２０．０

１０８

１０７

スペース

スペース

２０

２０

－

－

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ４００／３００

既設電灯分電盤（Ｅ－１Ｌ－３）（１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０ × ２

ピクトサイン、サイン照明

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ（男性便所操作回路電源）

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ〃１１５．０ ２４ＨＴＳ（協約型）

２Ｐ２Ｅ ３０ ２０ ２０１２１０ ３０ 男性便所手洗温水器１ １，５００．０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

〃

〃

〃

〃

〃

２Ｐ２Ｅ ３０ ２０ ２０２２１０ ３０ 男性便所手洗温水器２ １，５００．０

２Ｐ２Ｅ ３０ ２０ ２０３２１０ ３０ 女性便所手洗温水器１ １，５００．０

２Ｐ２Ｅ ３０ ２０ ２０４２１０ ３０ 女性便所手洗温水器２ １，５００．０

２Ｐ２Ｅ ３０ ２０ ２０５２１０ ３０ 女性便所手洗温水器３ １，５００．０

男性便所便座電源１ １，２６２．０ 〃

男性便所便座電源２ １，２６２．０ 〃

１，２６２．０女性便所便座電源１

１，２６２．０女性便所便座電源２

〃

〃

女性便所便座電源５

１，２６２．０女性便所便座電源６

１，２６２．０

１，２６２．０

女性便所便座電源７

〃

〃

〃女性便所便座電源８

〃

〃

１，１１５．０

１，２６２．０優先便所便座

優先便所電気温水器・自動水栓

３０

３０

１１０

３０ ２０１０５

３０ ２０１０５

１０５

１０５

１１１

３０

３０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０ ２０１０５ １０９２Ｐ１Ｅ ３０

１１３

１１２

２０

２０

３０

３０

１１４

３０ ２０１０５

３０ ２０１０５

１０５

１０５

１１５

３０

３０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

ＳＰ

１１６

２０

２０ ３０

１０５ ３０２Ｐ１Ｅ ２０ ＳＰ

Ｍｇ

幹線分岐盤（Ｅ－１Ｌ－３Ｓ）

鋼板製露出形

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１２５

Ｆ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５６７ＳＮ ＬＥ９ Ｇ－１５０ ＬＥＤダウンライト ２００形 ウォールウォッシャ ＮＴＳ７１２４０Ｓ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６３０ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット別売、一般タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、ウォールウォッシャタイプ
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
枠：アルミダイカスト
埋込穴φ１００

電源部 ＮＴＳ９０１５１ ＬＥ９

1 交 流 セ ン タ ー

既設電灯分電盤（Ｅ－１Ｌ－３）（２）

露出自立形

ＨＩＶ１００ＳｑをＫＩＶ１００Ｓｑに取替え、縁回しを幹線分岐取付スペースより外すこと

女性便所換気扇 ２４７．０ 〃 Ｍｇ 人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ（女性便所操作回路電源）１０１ｂ

〃

Ｉ－３２００ ＬＥＤ笠なし直付型４０形 直付ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ ＬＥ９

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ａ－Ｅ１Ｌ－３－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工
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大 村 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

多機能便所

ＥＰＳ

女性便所

ＰＳ

改 修 後 平 面 詳 細 図 1 / 5 0

収納

男性便所

１１，６２０
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多機能便所

ＥＰＳ

女性便所

ＰＳ

改 修 後 平 面 詳 細 図 1 / 5 0

収納

男性便所

１１，６２０

３，９８５ １，７７５ ２，３５０ ３，５１０

８
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１
８
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８
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Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

株式会社

４ ４

ＲＲ

ＳＳ

Ａ Ａ

Ｅ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

２ ３

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ
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ピ
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ト
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イ
ン

２０３

２０４

２０５

２０１

２０２

２０１

１０３

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８ １０９

１１３

１１０ １１２

１１１

１１４

１１５

１０１ａ １０１ｂ

１０２

ＰＢ３

ＰＢ３

ＰＢ３

ＰＢ３

１０２

ＪＢ ＪＢ

センサー有電圧出力

１０１ａ，１０１ｂ，１０２～１１６，２０１～２０５センサー有電圧出力

１０１ａ，１０１ｂ，１０２～１１６，２０１～２０５

２
５８

ＪＢ

２ ２

階段室

８
，

４
９

５

５
，

２
１

０
３

，
２

８
５

１
，

３
１

５

５
，

２
１

０
５

，
２

１
０

８
，

４
９

５

３
，

２
８

５

１
，

３
１

５

５
，

２
１

０

ＪＢ

６０

通路

Ｆ－１５０ × １６

サイン照明

Ｇ－１５０ × １ 多機能便所

Ａ－２００ × ２

ＪＢＪＢ

女性便所

Ａ－１５０ × ９

Ａ－２００ × １３

男性便所

Ａ－１５０ × ３

Ａ－２００ × １３

トイレブース

トイレブース

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

配 線 特 記

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

Ｓ

Ｓ

Ｓ

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８Ａ

子機 ＷＴＫ２９１２９Ｃ

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ） ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

天井コロガシ配線

２Ｅ ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置 アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

２ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２ 樹脂プレート

〃〃

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

破線は既設を示す

〃

Ｓ Ｅ 換気扇遅れＯＦＦ機能付 ＷＴＫ２６０４照明１．２Ａ，換気扇１．０Ａ １００Ｖ ＡＣ

Ｓ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

子機（子機増設機能付）

天井ダクトファン 〃

〃

〃

〃

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＰＢ１

プルボックスＰＢ１ ＳＳ１５０×１５０×１００

〃 ２Ｐ２０Ａ × ２ ２５０Ｖ 接地極付 〃

プルボックスＰＢ３ ＳＳ３００×３００×２００

１ 交流センター

ＷＴＫ２９２１Ｋ

ＷＴＫ２９３３Ｋ

Ｉ－３２００ × ３

Ｉ－３２００ × ２

〃 ＬＥＤ笠なし直付型 〃

天井照明ボックス内取付

天井照明ボックス内取付

ピクトサイン配線用Ｅ（３１）

ピクトサイン電源収納ボックス（既製盤メーカー品）

Ｗ４００×Ｈ４００×Ｄ１６０（ＦＸＨ ４０４０－１６）

通線部分

既設電源位置既設電源位置

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） Ｅ（２５）

通線部分

Ｅ－１Ｌ－３－１

Ｅ－１Ｔ－３

Ｅ－１Ｔ－３

１０１ａ操作回路

１０１ｂ操作回路

ＥＭ－ＩＥ２．０ × ４８ Ｅ２．０ Ｅ（７５） ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ × ２ Ｅ（７５）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ × ２２

Ｅ－１Ｌ－３－１
Ｅ－１Ｌ－３（１）Ｅ－１Ｌ－３（２）

ＥＭ－ＣＥＴ６０ Ｅ８，Ｅ（ＥＬＣＢ）８ Ｅ（７５）

既設器具位置



女子便所

前室

男子便所

身障者用便所
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現況平面詳細図 1/50
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ＤＲＡＷＮ

． ． ．

． ． ．
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電灯コンセント・弱電設備工事図（撤去）
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枚ノ内

A1=1/ 50

３０
Ｅ ４

A3=1/100

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
５

，
２

１
０

ＪＢ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

配 線 特 記

２ ３

４ ４

Ｒ Ｒ

６０

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６） インペイ配線

ＶＶＦ１．６－３Ｃ

〃

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属プレート

撤去部を示す

〃

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ）

〃

照明器具 埋込形

〃

〃

〃

ブラケット

ダウンライト

ブラケット

ＦＲＬ４０ × １

〃

〃 １Ｐ１５Ａ ＯＮＰＬＬ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ × ２

〃

壁内保護ＰＦ（１６）

壁内保護ＰＦ（２２）

壁内保護ＰＦ（１６）

壁内保護ＰＦ（１６）

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 〃壁内保護ＰＦ（１６）

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

中間ダクトファン 機械設備工事

天井ダクトファン 〃

女子便所

前室

男子便所

身障者用便所

ＥＰＳ

ＰＳ

現況平面詳細図 1/50
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，
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，
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，

３
１

５

１１，６２０

３，９８５ １，７７５ ２，３５０ ３，５１０

５
，

２
１

０

ＡＥ ＡＥ

ＡＥ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

配 線 特 記

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 露出部保護ＭＭ－１（Ａ） 天井インペイ配線

Ｈ Ｐ１．２－３Ｃ 〃壁内保護ＰＦ（１６）

Ｈ Ｐ１．２－２Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６） 〃
ＨＰ

ＨＰ

Ａ Ｅ１．２－３Ｃ 〃壁内保護ＰＦ（１６）

Ａ Ｅ１．２－２Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６） 〃
ＡＥ

ＡＥ

Ａ Ｅ１．２－３Ｃ 〃ＰＦ（１６）

Ａ Ｅ１．２－２Ｃ ＰＦ（１６） 土間インペイ
ＡＥ

ＡＥ

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

天井埋込スピーカー ３Ｗ Ｌ級 アッテネーター付

天井埋込スピーカー

埋込コンセントー ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付 新金属プレート

撤去部を示す

ＪＢ

１ 交流センター

２

２

２

２ＥＴ

２ＥＴ

５８

５４

１４

階段室

土間インペイ配線Ｉ Ｖ２．０ × ２ ＰＦ（１６）

埋込コンセントー ２Ｐ１５Ａ × ２ 新金属プレート２

２Ｅ

ブロック壁撤去、電源側配線再使用

Ｅ－１Ｌ－３（１）

Ｅ－１Ｔ－３

Ｅ－１Ｔ－３

Ｅ－１Ｌ－３（２）

Ｅ－１Ｌ－３（２） Ｅ－１Ｌ－３（１）
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ＤＲＡＷＮ
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弱電設備工事図（改修）
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ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

A1=1/ 50

３０
Ｅ ５

A3=1/100

大 村 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

多機能便所ＥＰＳ

女性便所

ＰＳ

改 修 後 平 面 詳 細 図 1 / 5 0

収納

男性便所

１１，６２０

３，９８５ １，７７５ ２，３５０ ３，５１０

８
，
４
９
５

１
，
９
５
０

３
，
８
１
８

２
，
７
２
８

株式会社

階段室

８
，

４
９

５

５
，

２
１

０
３

，
２

８
５

１
，

３
１

５

５
，

２
１

０

配 線 特 記

１ 交流センター

復旧ボタン ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

呼出ボタン（ひも付き） ＮＢＲ－７ＨＷＡ

ＣＢＲ－４Ｂ

ＨＰ

ＨＰ

ＡＥ

ＨＰ

ＪＢ

ＪＢＪＢ

ＪＢ

ＪＢＪＢ

ＪＢ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＡＥＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

天井埋込型スピーカー ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

枠：アルミ シルバーメタリック

ネット：アルミパンチング シルバーメタリック

２３０

９
５

φ
２

３
０

７

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

Ｌ級

ＣＭ－２３３０ＡＴ＋ＣＰ－２３９Ａ

天井埋込型スピーカー ＰＣ－２３６１

Ｌ級

７
２

．
８

φ２３０

１６ ｃｍダブルコーン型

９３ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

６ Ｗ（８ Ω）

５
．

５

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

４５ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（ピーク－２０ ｄＢ時）

１．５ Ｗ（６．７ ｋΩ），０．８ Ｗ（１３ ｋΩ），

６ Ｗ（１．７ ｋΩ），３ Ｗ（３．３ ｋΩ），

枠、ネット：鋼板 ホワイト仕上

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６） 天井コロガシ配線

〃〃

破線は既設を示す

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

天井埋込スピーカー

〃

３Ｗ Ｌ級 アッテネーター付

３Ｗ Ｌ級

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ （内部電源ＤＣ１２Ｖ）

組込型（ＥＩＡ規格ラック）

ＳＰＣＣ ｔ１．２（パネル部はｔ１．６）

５窓

形 状

材 質

電源電圧

窓 数

２
６

６

４８０ １１１．２１．６

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

７０

１
２

０

１１

７０

１
２

０

１３

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形 状

材 質

非防水形備 考

７０

１
２

０

２１．５

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

表示灯カバー：ポリカーボネート

プレート：自己消火性樹脂

ＬＥＤ方式（赤色）

材 質

備 考

備 考

呼出表示器（５窓用） ＣＢＮ－５Ｅ

廊下灯

事務室総合監視盤扉面に取付５Ｌ トイレ呼出表示装置 ５回線

５Ｌ

通線部分

Ｅ－１Ｌ－３（１）Ｅ－１Ｌ－３（２）

Ｅ－１Ｔ－３



２階平面図
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事務室

センター長室
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ＤＳ
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廊下（１）
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生涯学習研究室
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生涯学習研究室
（１）
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受水槽室

ＤＳＰＳ

中庭
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倉庫
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（１）

多機能便所

屋外階段

風除室
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講師控室
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プラットフォーム
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ＥＰＳ

中庭上部

身障者便所（２）

前室（３） ユーティリティ（２）
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生涯学習研究室
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今回改修部分

１階平面図
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１階、２階弱電設備工事図

◆ＳＨＥＥＴ Ｎｏ◆

ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

A1=1/300

３０
Ｅ ６

A3=1/600

大 村 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

株式会社

１ 交流センター

トイレ呼出装置取替

撤去 総合監視盤扉表面に切り込み取付 ２回線

新設 同上取付 ５回線

２階身障者便所既設機器取替

呼出ボタン、復旧ボタン、廊下灯



◆ＮＯＴＥ◆

． ． ．

． ． ．

． ． ． ◆ＴＩＴＬＥ◆

ＤＡＴＥ

． ． ．ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＮ
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分 電 盤 結 線 図
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ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

-

３０
Ｅ ７

-

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ７，５８２．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ｂ１Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

ＥＴ

１，２１９．０

１，１１５．０

１，２６２．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

男性優先便所便座

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

男性優先便所電気温水器・自動水栓

ピクトサイン

換気扇

１００．０

２４７．０

個室便所便座

１，１１５．０

１，２６２．０女性優先便所便座

女性優先便所電気温水器・自動水栓

－

ヨビ －

ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ７，８４６．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ｂ２Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

ＥＴ

１，２１８．０

１，２１８．０

１，２７７．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ピクトサイン

換気扇

１００．０

２４７．０

女性便座１

１，２６２．０

１，２６２．０女性便座３

女性便座２

－

ヨビ －

ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

男性自動水栓・便座１

男性・個室便所温水器・自動水栓・石けん供給栓

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ１００／６０

２次側合計 ９，３４５．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ｂ３Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

ＥＴ

１，２１８．０

１，２１８．０

１，２７７．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ピクトサイン

換気扇

１００．０

４８４．０

男性便座２

１，２６２．０

１，２６２．０女性便座２

女性便座１

－ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

男性自動水栓・便座１

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１２５

既設電灯分電盤（Ａ－Ｂ１Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１２５

既設電灯分電盤（Ａ－Ｂ２Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１５０

既設電灯分電盤（Ａ－Ｂ３Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ１００／６０ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

廊下灯プレート

１
２
０

電 源 電 圧

ランプカバー

プレート本体

ラ ン プ

７０

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

乳白色ポリカーボネイト

赤色発光ＬＥＤ

最大ＤＣ１２Ｖ（親機より供給）

品番：ＭＯＰ１１２ＭＰ（１／１）

ＪＩＳ１ヶ用スイッチボックスに適合

３Ｗ ８２Ω

４４

１／２Ｗ ２２０Ω

Ｐ（青－１５０ｍｍリード線出し）Ｇ（黒－１５０ｍｍリード線出し）

１２

呼出ボタン（ひも付き）

１
２
０

７０

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＭＮ８１２ＭＰ（１／１）

４４

呼出

Ｓ（赤－１５０ｍｍリード線出し） Ｌ（黄－１５０ｍｍリード線出し）

１０

６
７

１６

４５

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

復帰スイッチプレート

１
２
０

Ｇ（黒）

材 質

復帰スイッチ

７０

ノンロックＢ接点スイッチ

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＡＢ１００ＭＰ（１／１）

Ｋ（黄）

４４７

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ミルキーホワイト

材質＝シリコン樹脂

ノンロック（自己保持回路内蔵）呼出スイッチ

防水パッキン

操作シート

プ レー ト

材質＝ポリカーボネイト

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ヨーロピアンオレンジ握 り 球

材質＝ポリエステル 、長さ＝約１５０ｍｍ引 き 紐

呼出確認灯 赤色発光ＬＥＤ

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

１，２６２．０女性便座２

１０５

１０５

３０ ２０

３０ ２０２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ＳＰ

ＳＰ 〃－スペース －

〃－スペース －

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

リモコンリレー

〃

Ｍｇ

Ｍｇ〃

〃 Ｍｇ

天井埋込型スピーカー ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

枠：アルミ シルバーメタリック

ネット：アルミパンチング シルバーメタリック

２３０

９
５

φ
２

３
０

７

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

Ｌ級

2 図 書 情 報 セ ン タ ー

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｉ－３２００ ＬＥＤ笠なし直付型４０形 直付ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ ＬＥ９

Ｍｇ
Ａ－Ｂ１Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工

Ａ－Ｂ２Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工

Ａ－Ｂ３Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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女性便所

１０１

１０１

女性便所

Ａ－２００ × ２ Ａ－２００ × ３

多機能女性便所

Ａ－２００ × ２

前室

個室便所

Ａ－２００ × ２

男性便所

Ａ－１５０ × ２

多機能男性便所
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Ａ－２００ × ３

ＶＶＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

配 線 特 記

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６） 天井インペイ配線

〃

ＶＶＦ１．６－２Ｃ × ２（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（２２） 〃

Ｓ

Ｓ

照明器具 ダウンライト

〃 埋込形 ＦＲＬ４０ × １

撤去部を示す

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属カバー

人感センサー 親機

人感センサー 子機

配 線 特 記

配 線 特 記 配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 既設配線

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

Ｓ

Ｓ

Ｓ

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８Ａ

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１０ＫＣ

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

女性便所

Ａ－１５０ × ２

Ａ－２００ × ３

Ａ－１５０Ａ－１５０Ａ－１５０Ａ－１５０

Ａ－１５０Ａ－１５０

女性便所

Ａ－１５０ × １

Ａ－２００ × ７

Ａ－１５０

２ 図書情報センター
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１１
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Ｉ－３２００ × １

× １Ｉ－３２００

Ｉ－３２００ × １

Ｉ－３２００ × １ 天井照明ボックス内取付

天井照明ボックス内取付天井照明ボックス内取付

天井照明ボックス内取付

〃 ＬＥＤ笠なし直付型 〃

Ａ－Ｂ２Ｌ－１－１ Ａ－Ｂ３Ｌ－１－１

Ａ－Ｂ１Ｌ－１－１

既設電源位置 既設電源位置 既設電源位置

Ａ－Ｂ１Ｌ－１

Ａ－Ｂ１Ｌ－１

Ａ－Ｂ２Ｌ－１

Ａ－Ｂ２Ｌ－１

Ａ－Ｂ３Ｌ－１

Ａ－Ｂ３Ｌ－１
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コンセント設備工事図（撤去・改修）
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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３Ｌ２
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２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

２２

２３

２４ ２５

２５

３３

３５ ３６

３６

３４

３４

２ＥＴ

２ＥＴ

２

２

１０８

２７

２２

２４

８

２５

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６） 天井インペイ配線

配 線 特 記

２

２ＥＴ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地端子付

３Ｌ 埋込スイッチ

Ｉ Ｖ２．０ × ２ Ｅ１．６ ＰＦ（１６）

土間インペイ配線Ｉ Ｖ２．０ × ２ ＰＦ（１６）

Ｉ Ｖ２．０ × ４ Ｅ１．６ ＰＦ（２２）

〃

〃

３Ｗ１５Ａ ＯＮＰＬ

撤去部を示す

配 線 特 記

配 線 特 記 配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ） ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

天井コロガシ配線

２Ｅ

２Ｅ ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置 アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

Ｅ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付 樹脂プレート

〃〃

２ 図書情報センター

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

Ａ－Ｂ２Ｌ－１

Ａ－Ｂ３Ｌ－１－１

Ａ－Ｂ１Ｌ－１－１

Ａ－Ｂ２Ｌ－１－１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

Ａ－Ｂ１Ｌ－１ Ａ－Ｂ３Ｌ－１

Ａ－Ｂ１Ｌ－１ Ａ－Ｂ２Ｌ－１ Ａ－Ｂ３Ｌ－１
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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配 線 特 記 配 線 特 記

ＡＥ１．２－２Ｃ 天井インペイ配線

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

土間インペイ配線

〃

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

ＡＥ１．２－３Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６）

壁内保護ＰＦ（１６）
ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

〃

撤去部を示す

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＡＥ

ＡＥ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 天井コロガシ配線壁内保護ＰＦ（１６）
ＡＥ

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

姿図参照

〃

〃

配 線 特 記 配 線 特 記

ＨＰ
ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ 天井コロガシ配線壁内保護ＰＦ（１６）

２ 図書情報センター

天井埋込スピーカー ３Ｗ Ｌ級 アッテネーター付 破線は既設を示す
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既設位置ボックス

既設位置ボックス

既設位置ボックス

既設スピーカ－
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

５，０００２，０００５，２００８，３５０３，０００２，８５０２，２００２，８５０３，０００８，３５０５，２００

７，０００１３，５００２７，５００

３
，

５
０

０
２

，
０

０
０

１
２

，
０

０
０

１
，

６
０

０
６

，
４

０
０

４
，

５
０

０
５

，
０

０
０

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ１００／１００

２次側合計 １４，１０７．０ＶＡ

ＣＥＴ３８
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

男性便所小便器自動洗浄電源

１０５ ３０ ２０ １１０

１１４

１１５

１１６

男性便所便座電源１

１０５ ３０ ２０

１０５ ３０ ２０

１０５ ３０ ２０

電灯分電盤 ＳＬ－１１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５ １１１

１１２

１１３

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ３０

３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓２台

ＥＴ

１，２６２．０

２０．０

１，２１８．０

６０９．０

６０９．０

１，２６２．０

１，２６２．０

１，２１８．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

－

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

男性便所便座電源２

優先便所便座電源

女性便所便座電源１ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源２

女性便所便座電源３ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源４

中間ダクトファン ４８４．０

ヨビ －

ヨビ －

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓１台

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓１台

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓２台

１，１１５．０優先便所電気温水器・自動水栓電源

Ｓ

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／２００

ＭＣＣＢ ３Ｐ１００／１００

ＥＴ

幹線分岐盤（ＳＬ－１１Ｓ）

鋼板製露出形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

既設電灯分電盤（ＳＬ－１１）

露出自立形

１０１

ＷＴＫ２４８１８

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＷＴＫ２９３３Ｋ

ＡＣ１００Ｖ

電磁接触器

換気扇

ＷＴＫ２４８１８

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９ＡＣ１００Ｖ

男性便所 女性便所

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

１００～８００Ｗ

ＷＴＫ２９１０Ｋ 又はＷＴＫ２９１２９

ＡＣ１００Ｖ

優先便所

人感センサー系統図

リモコンリレー

〃

〃

Ｍｇ 人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

3 体 育 館

電灯分電盤

ＳＬ－１１－１

既設電灯分電盤

ＳＬ－１１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ３８ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部 Ｅ（５１）

ＳＬ－１１Ｓ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

女子便所

身障者用便所

屋内消火栓（２号）

屋内消火栓（２号）

男子便所

現況1階平面詳細図 1/50改修後1階平面詳細図 1/50

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

女子便所

身障者用便所

屋内消火栓（２号）

屋内消火栓（２号）

男子便所

現況1階平面詳細図 1/50改修後1階平面詳細図 1/50

Ｅ Ｅ Ｅ ２Ｅ２Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ２Ｅ ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

ＪＢ

２Ｅ

１０３

１０２

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１３

１１４

１１２

１０５

１０４
２Ｅ

Ｒ４
Ｒ４

Ｒ４

Ｒ４

３

３

３

Ｒ４

３

ＡＥ

ＡＥ
ＡＥ

ＡＥ

１０３

１０４

ＡＥ

１０４

１０３

男性便所

Ａ－１５０ × ２

多機能便所

Ａ－１５０ × １

女性便所

Ａ－１５０ × ４

ヨ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

屋内消火栓（２号）

屋内消火栓（２号）

男性便所

３，０００ ２，８５０ ２，２００ ２，８５０ ３，０００

１３，９００

１，８９５ １，０００ １０５ ８８０ １，２００ １２０ １０５ １，０００ １，８９５

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

屋内消火栓（２号）

屋内消火栓（２号）

女性便所手洗い

男性便所手洗い

多機能便所

３，０００ ２，８５０ ２，２００ ２，８５０ ３，０００

１３，９００

１，８９５ １，０００ １０５ ８８０ １，２００ １２０ １０５ １，０００ １，８９５

２Ｅ
ＳＳ

Ｓ Ｓ

配 線 特 記

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａ

埋込リモコンスイッチ ワンショットリモコンスイッチ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ 接地極付

新金属カバー

照明器具 ダウンライト

〃

撤去部を示す

３

Ｒ４

２Ｅ

〃

配 線 特 記 配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ１．６ × ２ ＰＦ（１６）

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６）

既設配線

〃

Ｓ

Ｓ

Ｅ

２Ｅ

ＣＰ（Ｓ）

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付 樹脂製プレート

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付 〃

カバープレート 角形 〃

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１０Ｋ

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８

２Ｅ

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

Ａ Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

Ａ－２００ × ６Ａ－２００ × ５

撤去部に係る配線の撤去も含む

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

Ｓ 人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

ＡＥ

配 線 特 記

ＩＶ１．６ × ２ ＰＦ（１６） インペイ配線

ＩＶ１．６ × ３ ＰＦ（１６） 〃

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 〃

ＡＥ１．２－４Ｃ ＰＦ（１６） 〃

Ｓ

Ｓ 人感センサー 親機

〃 子機ＶＶＦ１．６－２Ｃ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

3 体 育 館

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

１，８９５ １，０００ １０５ ８８０ １，２００ １２０ １０５ １，０００ １，８９５

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

３，０００ ２，８５０ ２，２００ ２，８５０ ３，０００

１３，９００

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

１，８９５ １，０００ １０５ ８８０ １，２００ １２０ １０５ １，０００ １，８９５

１
，
４
０
０

８
０
０

１
，
３
０
０

３，０００ ２，８５０ ２，２００ ２，８５０ ３，０００

１３，９００

女性便所

女性便所手洗い

女性便所

多機能便所

男性便所手洗い

男性便所

Ａ－１５０

Ａ－１５０

Ａ－１５０

Ａ－１５０
Ａ－１５０

Ａ－１５０

Ａ－２００ × ２

Ａ－１５０

自動洗浄用

自動洗浄用 ＳＬ－１１－１

ＳＬ－１１ヘ

水栓用

ＳＬ－１１－１
ＳＬ－１１ヘＳＬ－１１ヘ

既設電源位置既設電源位置

ＳＬ－１１ヘ

分電盤分岐ブレーカー２次側で配線を外しテープ処理をすること

水栓用

電温用 電温用
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

５，０００２，０００５，２００８，３５０３，０００２，８５０２，２００２，８５０３，０００８，３５０５，２００

７，０００１３，５００２７，５００

３
，

５
０

０
２

，
０

０
０

１
２

，
０

０
０

１
，

６
０

０
６

，
４

０
０

４
，

５
０

０
５

，
０

０
０

５，０００２，０００５，２００８，３５０３，０００２，８５０２，２００２，８５０３，０００８，３５０５，２００

７，０００１３，５００２７，５００

３
，

５
０

０
２

，
０

０
０

１
２

，
０

０
０

１
，

６
０

０
６

，
４

０
０

４
，

５
０

０
５

，
０

０
０

５Ｌ

多 機 能 便 所

３Ｌ

配 線 特 記

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－４Ｃ

トイレ呼出表示装置 ５回線５Ｌ ＣＢＮ－５Ｃ

天井コロガシ配線

既設配線

〃

壁内保護ＰＦ（１６）

露出部保護 ＭＭ－１（Ａ）

露出部保護 ＭＭ－１（Ａ）

〃

呼出ボタン 引紐付 ＮＢＲ－７ＨＷＡ

復旧ボタン ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

表示灯 ブザー付 ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

配 線 特 記

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－４Ｃ

トイレ呼出表示装置 ３回線３Ｌ

インペイ配線

〃

〃

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

撤去部を示す

改修後体育館部分平面図 １／１００

改修前体育館部分平面図 １／１００

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ （内部電源ＤＣ１２Ｖ）

壁取付形

ＳＰＣＣ ｔ１．２

５窓

呼出音と表示窓点灯

形 状

材 質

電源電圧

窓 数

表示方式

ＣＢＮ－５Ｃ

３８０

８

６０

２
５

０

復旧ボタン

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形 状

材 質

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

７０

１
２

０

１３

非防水形備 考

呼出ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

ＮＢＲ－７ＨＷＡ

７０

１
２

０

１１

ブザー付廊下灯

壁埋込型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）形 状

材 質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

１１６

１
２

０

２１．５

ブザー付備 考

５Ｌ

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

天井コロガシ配線

〃

〃 〃

3 体 育 館

呼出表示器（５窓用）

４窓目に既設ポンプ警報を接続すること

４窓目は呼出ボタン設定スイッチをＯＦＦ側にすること
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． ． ．ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＮ

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

分 電 盤 結 線 図
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枚ノ内

A1=1/100

３０
Ｅ １４

A3=1/200

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
A1=1/ 50

A3=1/100

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ７，９１３．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ａ１Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

ＥＴ

１，２９５．０

１，１１５．０

１，２６２．０

１，２８０．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

男性優先便所便座

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

男性優先便所電気温水器・自動水栓

Ｍｇ

ピクトサイン

換気扇

１００．０

４８４．０

女性手洗自動水栓・石けん供給栓・便座

１，１１５．０

１，２６２．０女性優先便所便座

女性優先便所電気温水器・自動水栓

－

ヨビ －

ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ８，０７８．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ａ２Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

ＥＴ

１，２１８．０

１，２１８．０

１，２７２．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ピクトサイン

換気扇

１００．０

４８４．０

男性便座２

１，２６２．０

１，２６２．０女性便座２

女性便座１

－

ヨビ －

ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

男性自動水栓・便座１

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓・便座

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ８，０７８．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

電灯分電盤 Ａ－Ａ３Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

１０７

１０８３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

男性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

ＥＴ

１，２１８．０

１，２１８．０

１，２７２．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ピクトサイン

換気扇

１００．０

４８４．０

男性便座２

１，２６２．０

１，２６２．０女性便座２

女性便座１

－

ヨビ －

ヨビ －

２４ＨＴＳ（協約型）

女性手洗温水器・自動水栓・石けん供給栓

男性自動水栓・便座１

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ

タイマー接点でＯＮ／ＯＦＦ

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１５０

既設電灯分電盤（Ａ－Ａ１Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１７５

既設電灯分電盤（Ａ－Ａ２Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／２００

既設電灯分電盤（Ａ－Ａ３Ｌ－１）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

廊下灯プレート

１
２
０

電 源 電 圧

ランプカバー

プレート本体

ラ ン プ

７０

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

乳白色ポリカーボネイト

赤色発光ＬＥＤ

最大ＤＣ１２Ｖ（親機より供給）

品番：ＭＯＰ１１２ＭＰ（１／１）

ＪＩＳ１ヶ用スイッチボックスに適合

３Ｗ ８２Ω

４４

１／２Ｗ ２２０Ω

Ｐ（青－１５０ｍｍリード線出し）Ｇ（黒－１５０ｍｍリード線出し）

１２

呼出ボタン（ひも付き）

１
２
０

７０

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＭＮ８１２ＭＰ（１／１）

４４

呼出

Ｓ（赤－１５０ｍｍリード線出し） Ｌ（黄－１５０ｍｍリード線出し）

１０

６
７

１６

４５

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

復帰スイッチプレート

１
２
０

Ｇ（黒）

材 質

復帰スイッチ

７０

ノンロックＢ接点スイッチ

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＡＢ１００ＭＰ（１／１）

Ｋ（黄）

４４７

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ミルキーホワイト

材質＝シリコン樹脂

ノンロック（自己保持回路内蔵）呼出スイッチ

防水パッキン

操作シート

プ レー ト

材質＝ポリカーボネイト

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ヨーロピアンオレンジ握 り 球

材質＝ポリエステル 、長さ＝約１５０ｍｍ引 き 紐

呼出確認灯 赤色発光ＬＥＤ

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

4 管 理 棟

〃 Ｍｇ

天井埋込型スピーカー ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

枠：アルミ シルバーメタリック

ネット：アルミパンチング シルバーメタリック

２３０

９
５

φ
２

３
０

７

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

Ｌ級

〃 Ｍｇ

〃 Ｍｇ

Ａ－Ａ１Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工

Ａ－Ａ２Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工

Ａ－Ａ３Ｌ－１－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工



１，３００ ５３０ １，７７０ ２，６００ １，４００ １，６００

９，２００

２
１
０

６
０
０ ２

，
６
０
０

２
，
１
１
０

１，２００ １，８００ ４，２００

１
，
２
０
０

６
０
０

５
５
５

５
５
５

６
０
０

９
９
０

２
１
０

２
，
３
５
５

２
，
３
５
５

６
０
０

改修後3階平面詳細図 1/50

改修後2階平面詳細図 1/50

男性便所

女性便所

男性便所

ＰＳ

２，２００ ２，０００ ２，３００

４，２００ ２，０００ ７，２００

３，４００ ８００ ２，０００ ７，２００

１
，
６
５
０

１
，
７
５
０

２
，
４
０
０

多機能便所

多機能便所

男性便所

女性便所

改修後1階平面詳細図 1/50

１
，
２
５
０

２
，
２
５
０

３
，
５
０
０

女性便所

１，７６０ ３，１４０

◆ＮＯＴＥ◆

． ． ．

． ． ．

． ． ． ◆ＴＩＴＬＥ◆

ＤＡＴＥ

． ． ．ＣＨＥＣＫ
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一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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Ａ－１５０ × １
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通路

Ａ－２００ × ４

男性便所

Ａ－１５０ × １

Ａ－２００ × ４

Ｄ

Ｃ

Ａ

ＣＣ

Ｃ

Ａ

ＣＣ

Ｃ

３３

男性便所

Ａ－１５０ × ２

Ａ－２００ × ５

多機能便所

Ａ－２００ × ２

女性便所

Ａ－１５０ × ２

Ａ－２００ × ５

Ａ－１５０

Ａ－１５０

多機能便所

Ａ－２００ × ２

Ｓ

Ｓ

配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 既設配線

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

Ａ

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１０ＫＣ

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ｓ 人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

4 管 理 棟
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２Ｅ

２Ｅ

配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

天井コロガシ配線

Ｅ

２Ｅ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付 樹脂製プレート

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付 〃

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

Ｅ

Ｅ

ＥＥ

ＪＢ

ＪＢ
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4 管 理 棟
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３５
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２ ＪＢ

３１

２

既設配線を示す

１０２

１０３

２Ｅ Ｅ ２Ｅ Ｅ

２ＥＥ２ＥＥ

Ａ－Ａ３Ｌ－１
Ａ－Ａ２Ｌ－１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

Ａ－Ａ２Ｌ－１－１

Ａ－Ａ３Ｌ－１－１

Ａ－Ａ２Ｌ－１－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１－１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）
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一級建築士事務所
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ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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３Ｌ

４３ ４６

３５

３９

２４

４０

４３

４６

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属カバー

〃

〃

〃 〃

埋込形

ＦＲＬ４０ × １

〃 ３Ｗ１５Ａ ＯＮＰＬ３Ｌ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２ 〃

撤去部を示す

２

照明器具 露出形

配 線 特 記

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付 〃２Ｅ

ＪＢ

〃

ジョイントボックスンセント アウトレットボックス 中浅カバー付

破線はブランクキャップ

〃

撤去部に係る配線の撤去も含む

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６）

Ｓ

Ｓ

人感センサー 親機

〃 子機

〃

〃

〃

〃

〃

露出部保護ＭＭ－１（Ａ）

ＰＦ（１６）

ＶＶＦ１．６－３Ｃ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ）

ＶＶＦ１．６－２Ｃ × ２（１Ｅ）

ＶＶＦ２．０－２Ｃ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＶＶＦ２．０－２Ｃ

天井インペイ配線

〃

〃

〃

〃

〃

〃

土間インペイ配線

配線、保護メタルモールは現状のまま、コーナーボックスのみ撤去、復旧

室内機 室内機

ＦＲＬ４０ × ２ＦＲＬ４０ × ２ＦＲＬ４０ × ２ＦＲＬ４０ × ２

天井埋込スピーカー

情報受口

差動式スポット感知器

３Ｗ

ＲＪ－４５

２種

撤去、保管、天井復旧後再取付

4 管 理 棟

Ｓ

Ａ－Ａ３Ｌ－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１

Ａ－Ａ２Ｌ－１

ＵＴＰ０．５－４Ｐ 露出部保護ＭＭ－１（Ａ）

２階便所設備配管改修のため天井撤去・復旧
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

配 線 特 記

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 天井コロガシ配線

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

既設配線

〃

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

呼出ボタン 引紐付

復旧ボタン

表示灯

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６）

壁内保護ＰＦ（１６）
ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

撤去部を示す

A1=1/ 50

A3=1/100

4 管 理 棟

ＡＥ

ＡＥ

ＨＰ

ＨＰ

破線は既設を示す

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

露出部ＭＭ－１（Ａ）
ＡＥ

ＡＥ

天井コロガシ配線

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６）
ＨＰ

露出部ＭＭ－１（Ａ） 〃

〃

〃

Ａ－Ａ３Ｌ－１Ａ－Ａ２Ｌ－１－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１

Ａ－Ａ１Ｌ－１－１

Ａ－Ａ３Ｔ－１

Ａ－Ａ１Ｔ－１

Ａ－Ａ２Ｌ－１

Ａ－Ａ２Ｔ－１

ＰＳ側へコンクリート貫通後メタルモールスイッチボックスに取付

Ａ－Ａ２Ｔ－１

主表示盤（１Ｆ紡災センター）、副表示盤（２Ｆ事務局）の表示名称変更

３ 管理棟Ａ０ ２Ｆ男子を２Ｆ男女子に変更

４ 管理棟Ａ０ ３Ｆ男子を２Ｆ男女子に変更

既設スピーカ－

Ａ－Ａ１Ｔ－１

Ａ－Ａ３Ｔ－１

既設位置ボックス

既設位置ボックス

既設位置ボックス

既設位置ボックス

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ ＰＦ（１６）
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幹 線 ・ 弱 電 設 備 工 事 図
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

ＰＢ１

ＰＢ１ＰＢ１

廊下灯プレート

１
２
０

電 源 電 圧

ランプカバー

プレート本体

ラ ン プ

７０

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

乳白色ポリカーボネイト

赤色発光ＬＥＤ

最大ＤＣ１２Ｖ（親機より供給）

品番：ＭＯＰ１１２ＭＰ（１／１）

ＪＩＳ１ヶ用スイッチボックスに適合

３Ｗ ８２Ω

４４

１／２Ｗ ２２０Ω

Ｐ（青－１５０ｍｍリード線出し）Ｇ（黒－１５０ｍｍリード線出し）

１２

呼出ボタン（ひも付き）

１
２
０

７０

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＭＮ８１２ＭＰ（１／１）

４４

呼出

Ｓ（赤－１５０ｍｍリード線出し） Ｌ（黄－１５０ｍｍリード線出し）

１０

６
７

１６

４５

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

フルカラーモダンプレート（ミルキーホワイト） １連用使用

復帰スイッチプレート

１
２
０

Ｇ（黒）

材 質

復帰スイッチ

７０

ノンロックＢ接点スイッチ

１ヶ用スイッチボックスに適合

品番：ＭＡＢ１００ＭＰ（１／１）

Ｋ（黄）

４４７

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ミルキーホワイト

材質＝シリコン樹脂

ノンロック（自己保持回路内蔵）呼出スイッチ

防水パッキン

操作シート

プ レー ト

材質＝ポリカーボネイト

材質＝ＡＢＳ樹脂 、色調＝ヨーロピアンオレンジ握 り 球

材質＝ポリエステル 、長さ＝約１５０ｍｍ引 き 紐

呼出確認灯 赤色発光ＬＥＤ

※ 親機との接続については、別途ご確認ください。

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／１２５

既設電灯分電盤（Ａ－Ｅ１Ｌ－２）

露出自立形

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０ ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ４，０８４．０ＶＡ

ＣＥＴ２２
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

男性便所便座電源

電灯分電盤 Ａ－Ｅ１Ｌ－２－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

３０

３０

ＥＴ

２４７．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

女性便所便座電源１ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源２

ヨビ

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

男女手洗自動水栓・石けん供給栓・小便器自動洗浄

－

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

将来工事のため必ずＡ－Ｅ１Ｔ－２を経由すること

換気扇

５１．０

ＳＰ

ＳＰ スペース

スペース２０

２０ －

－

〃 人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮＭｇ

5 講 義 棟

Ａ－Ｅ１Ｌ－２

Ａ－Ｅ１Ｔ－１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ Ｅ（３９）

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 露出部保護ＭＭ－１（Ａ）

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ Ｅ（３１）

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ

Ａ－Ｅ１Ｌ－２－１送り

主幹横予備スペースに取付

内扉切込加工

Ａ－Ｅ１Ｔ－２

１階防災センター、２階事務局表示盤６６番に表示

ＥＭ－ＡＥ１．２－５Ｐ Ｅ（２５）
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一級建築士事務所
ＦＡＸ
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(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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改修後平面詳細図 1/50
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Ｓ

Ｓ
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１０１
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Ｄ

Ｃ
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ゴミ置場

男性便所 女性便所
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棚
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０
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１
，
４
０
０

９
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０

６
，
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０
０

７
，
５
０
０

４

ＡＥ

ＡＥＡＥ

ＡＥ

男性便所

Ａ－１５０ × １

Ａ－２００ × ３

女性便所

Ａ－１５０ × ２

Ａ－２００ × ３

通路

Ａ－２００ × ３

配 線 特 記

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 既設配線

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

Ｓ

Ｓ

Ｓ

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８Ａ

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１２９Ｃ

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

２Ｅ ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置 アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

埋込コンセント

ＪＢ

樹脂プレート

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯

姿図参照

〃

〃

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ 天井コロガシ配線壁内保護ＰＦ（１６）
ＡＥ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 壁内保護ＰＦ（１６）
ＡＥ

〃

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

配 線 特 記

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６） 天井インペイ配線

〃

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６） 〃

照明器具 ダウンライト

〃 埋込形 ＦＲＬ４０ × １

撤去部を示す

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属カバー

２

２ＥＴ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地端子付

１０

２２

〃 ３Ｗ１５Ａ 〃３Ｌ

２ＥＴ

２

１４

１９

１９

２

２

２

２ＥＴＷＰ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 露出部保護 ＭＭ－１（Ａ） 〃

Ｉ Ｖ２．０ × ２ Ｅ１．６ ＰＦ（１６） 〃土間インペイ配線

２ ２Ｐ１５Ａ × ２埋込コンセント 樹脂プレート

5 講 義 棟

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 露出部保護ＭＭ－１（Ａ）
ＡＥ

〃

既設電源位置

Ａ－Ｅ１Ｌ－２－１

Ａ－Ｅ１Ｌ－２－１
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一級建築士事務所
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(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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男子便所

物入

ＤＳ

更衣室

廊下

女子便所

事務室

現況平面詳細図 1/50
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３，１３０

２ＥＴ

２ＥＴ

２

２

２

２Ｌ

８

３

４

７

４

２

３

２

２

ＣＰ（２Ｓ）

２Ｌ

ＡＥ

ＡＥ

２Ｅ

１

１

８ １３

８

１３ ＡＥ

ＡＥ

男性便所、女性便所は、今回工事で天井施工

男性便所、女性便所は既設埋込蛍光灯開口を配線利用すること

ポーチは、コンクリートスラブ直天

配線は、すべてスラブ上天井内配線とする

Ｓ 人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８Ａ

Ｓ

Ｓ

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１０ＫＣ

人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ３Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２９３３Ｋ

２Ｅ

ＣＰ（２Ｓ）

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付 樹脂プレート

カバープレート 角形２個用

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

既設配線

ＡＥ

ＡＥ

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 〃

ＩＶ２．０ × ４ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 〃

ＩＶ２．０ × ２ ＰＦ（１６）

ＩＶ２．０ × ３ ＰＦ（１６）

ＡＥ１．２－２Ｃ ＰＦ（１６）

ＡＥ１．２－３Ｃ ＰＦ（１６）

〃

〃

〃

照明器具 ＬＥＤ直付形 既存取付開口閉鎖プレート付

〃２ ２Ｐ１５Ａ × ２ 既設

樹脂プレート

配 線 特 記

配 線 特 記

２ＥＴ
２ＥＴ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 〃露出部保護 ＭＭ－１（Ａ）

呼出ボタン 引紐付 ＮＢＲ－７ＨＷＡ

呼出ボタン

２Ｌ トイレ呼出表示装置 ２回線

照明器具 ダウンライト

撤去部を示す 撤去部に係る配線の撤去も含む

ＩＶ２．０ × ３

ＩＶ２．０ × ５

ＰＦ（１６）

ＰＦ（２２）

天井配線

〃

〃

〃

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０

ＩＶ２．０ × ３ Ｅ２．０

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＩＶ２．０ × ２ ＰＦ（１６）

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６）

土間インペイ配線

〃

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ１．２－２Ｃ ＰＦ（１６）

ＡＥ１．２－３Ｃ ＰＦ（１６）

天井配線

２ＥＴ

埋込コンセント

２Ｐ１５Ａ × ２ 接地端子付

樹脂プレート

〃

２ ２Ｐ１５Ａ × ２

埋込形 ＦＲＬ４０ × １

〃 〃

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０

ＶＡ

ＶＡ

１，２６２．０ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

２００Ｖ ２００Ｖ

２００Ｖ

２００Ｖ

１００Ｖ １００Ｖ

１００Ｖ １００Ｖ

ＶＡＶＡ

１００Ｖ １００Ｖ

ＳＰ

ＳＰ

５

７

９

ＳＰ

２

６

８

１０

２００Ｖ

２００Ｖ

２００Ｖ

２００Ｖ

ＳＰ

１

コンセント

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

ＶＡ

１００Ｖ １００Ｖ

１００Ｖ

１１

１３

１２
１００Ｖ１００Ｖ

１４

１５

３ ４

コンセント

電気プレートヒーター

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

照明

ＰＡＣ１

電気温水器

アクセススロープ照明

リモコントランス

女性便座（元ヨビ回路）

アクセススロープ下部倉庫誘導灯

トイレ呼出電源

排水ポンプ

アクセススロープ下部倉庫照明

ＷＣコンセント

コンセントＰＴ用

スペース

スペース

スペース

スペース

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ１Ｅ３０／２０に取替 ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ ２Ｐ５０／２０

Ｅ－１５０ ＬＥＤシーリングライト １５０形 ＮＮＮ５４５２０Ｗ

呼出ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

ＮＢＲ－７ＨＷＡ

７０

１
２

０

１１

案内所電灯分電盤（ＡＪ－１Ｌ－１）

ポーチ

Ｅ－１５０ × ２

Ｅ－１５０ＲＰ ＬＥＤシーリングライト軒下用 １５０形 ＮＮＮ５４５４０Ｗ

ＬＥＤソケッタブル別売（ＬＥＣＦ／１４Ｆ－Ｗ１６－ＧＨ１５０ＢＦ）
電圧１００～２４２Ｖ
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
天井面取付専用

電圧１００～２４２Ｖ
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）
天井面取付専用

ＬＥＤソケッタブル別売（ＬＥＣＦ／１４Ｆ－Ｗ１６－ＧＨ１５０ＢＦ）

入線替え

入口

Ｅ－１５０ＲＰ × １

女性便所

Ｅ－１５０ × １

男性便所

Ｅ－１５０ × ２

既設スラブ開口カバープレート（ＳＵＳ塗装）

既設スラブ開口カバープレート（ＳＵＳ塗装）

ＶＡ

１００Ｖ
１３

女性便座（元ヨビ回路）

ＭＣＣＢ １Ｐ５０／２０

6 案 内 所

２Ｅ
既設電源位置

既設電源位置ＥＭ－ＩＥ２．０ × ４ Ｅ１．６ 既設ＰＦ（１６）

手洗いの自動洗浄は発電式

コンクリートスラブコアー貫通
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一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子
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ＸＡ０

ＸＡ１

試料乾燥調整室

調査室Ⅰ 調査室Ⅱ

休憩室

シャワ－室 シャワ－室

昆虫飼育室

技師室

電気室

廊下

流し台 流し台

消 流し台 流し台

流し台

棚 棚

棚 棚

地流し
消

流し台

ガス台

流し台

地流し

流し台

消

押入

ロッカ－室

ガスメ－タ－湯沸器室

試料保存室Ⅰ 試料保存室Ⅱ

ＰＳ Ｐ Ｓ Ｐ Ｓ

ＰＢ２ＳＷ ＰＢ２ＳＷ

１階改修 平面図 １／１００

コンクリート壁コアー貫通 貫通処理 国土交通大臣認定工法

ＹＡ９ＹＡ０ ＹＡ１ ＹＡ２ ＹＡ３ ＹＡ４ ＹＡ５ ＹＡ６ ＹＡ７ ＹＡ８ プルボックス ＳＳ２００×２００×１５０ＷＰ－ＳＵＳＰＢ２ＳＷ

配 線 特 記

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ１００／６０

２次側合計 ９，８０４．０ＶＡ

ＣＥＴ２２
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１ａ

１０５３０ ２０１０５

１０２

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０

１１０

男性便所便座電源１

電灯分電盤 １ＬＡ－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５ １０６

１０７

１０８

３０ ２０

３０ ２０

３０ ２０

１０９

ＥＴ

１，２６２．０

５１．０

１，２６２．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５ １０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０

男性便所便座電源２

優先便所便座電源

女性便所便座電源１ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源２

女性便所便座電源３ １，２６２．０

ヨビ

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５１５．０優先便所電気温水器・自動水栓電源

女性便所便座電源４ １，２６２．０

男女手洗自動水栓・石けん供給栓・小便器自動洗浄

－－

男性便所換気扇 人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ（男性便所操作回路電源）〃 Ｍｇ

〃 Ｍｇ 人感センサー有電圧（１００Ｖ）接点でＯＮ（女性便所操作回路電源）

〃

２０２．０

２０２．０

女性便所換気扇１０１ｂ

１０５ ３０ ２０

１０５ ３０ ２０２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

7 圃場実験棟

１１１

ヨビ 〃－－１０５ ３０ ２０２Ｐ１Ｅ ３０ １１２

１ＬＭＡ－５

既設立ち下げワイヤリングダクト

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ２２ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５

ピット内配線

低圧電灯盤 ３Ｐ１００ＡＦ予備スペースにＭＣＣＢ３Ｐ１００／６０取付

盤面切込加工済み、母線分岐配線

既設屋内キュービクル

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ２２ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ ＣＰ（５１）

１ＬＡ－１



◆ＮＯＴＥ◆

． ． ．

． ． ．

． ． ． ◆ＴＩＴＬＥ◆

ＤＡＴＥ

． ． ．ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＮ

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

電灯コンセント設備工事図(撤去・改修)

◆ＳＨＥＥＴ Ｎｏ◆

ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

A1=1/ 50

３０
Ｅ ２３

A3=1/100

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

多機能便所

女性便所

ＰＳ

男性便所

改修後平面詳細図 1/50

ＰＳ ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳＰＳ

２，６００

３，２５０ ３，２５０

６，５００

４００ ２，２００

２００

４
，
８
０
０

１
，
５
０
０

９
０

２
，
０
０
０

身障者用便所

男子便所女子便所

現況平面詳細図 1/50
２，６００

３，２５０ ３，２５０

６，５００

４００ ２，２００

２００

４
，
８
０
０

１
，
５
０
０

９
０

２
，
０
０
０

多機能便所

女性便所

ＰＳ

男性便所

改修後平面詳細図 1/50

ＰＳ ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳＰＳ

２，６００

３，２５０ ３，２５０

６，５００

４００ ２，２００

２００

４
，
８
０
０

１
，
５
０
０

９
０

２
，
０
０
０

身障者用便所

男子便所女子便所

現況平面詳細図 1/50
２，６００

３，２５０ ３，２５０

４００ ２，２００

２００

４
，
８
０
０

１
，
５
０
０

９
０

２
，
０
０
０

キ

ク

ク

キ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

１ＬＭＡ－５ヘ

１ＬＭＡ－５ヘ２

６ 換気扇回路ヘ

Ｌ Ｌ

Ｓ

Ｅ

Ｓ

Ａ

Ｓ

Ａ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
ＣＳＣ

ＳＣ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

ＳＤ ＳＤ

女性便所

Ａ－１５０ × ４

男性便所

Ａ－１５０ × ２

多機能便所

Ａ－２００ × ２

２Ｅ
２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

配 線 特 記

Ｓ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ） ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 既設配線

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣ ＷＴＫ２４８１８

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

Ａ

Ｓ

２Ｅ 〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

人感センサー 子機 ＷＴＫ２９１０Ｋ

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置

Ｃ

アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

配 線 特 記

ＩＶ２．０ × ２ ＰＦ（１６） インペイ配線

ＩＶ２．０ × ３ ＰＦ（１６） 〃

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ ＰＦ（１６） 〃

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ 接地極付

新金属カバー

〃

撤去部を示す

２Ｅ

〃

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

１０４ １０３
１０６

１０８

１０７ １０２

〃 〃ＬＥＤブラケット 人感センサー付

ＰＢ１ＳＷ

ＰＢ１ＳＷ

１１０

１０９

ＳＳ２００×２００×１５０ＷＰ－ＳＵＳＰＢ２ＳＷ

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

プルボックス ＳＳ１５０×１５０×１００ＷＰ－ＳＵＳＰＢ１ＳＷ

〃

ＩＶ２．０ × ２ Ｅ２．０ 〃ＰＦ（１６）

照明器具 露出形

〃

〃

〃

〃

埋込形

ブラケット

ＦＬ２０ × ２

ＦＲＬ４０ × １

〃

ＦＤＬ１３ × １

〃

換気扇強弱スイッチ

１Ｐ１５Ａ ＯＮＰＬＬ

デーライトスイッチ回路

デーライトスイッチ回路

外灯

Ｈ－１５０ＲＰ × １

ＩＶ２．０ × ４ Ｅ１．６ ＰＦ（２２） 〃

ＩＶ２．０ × ４ Ｅ２．０ ＰＦ（２２） 〃

Ａ－２００ × ３ Ａ－２００ × ４

２Ｅ

２Ｅ

Ｓ 人感センサーＥ 換気扇遅れＯＦＦ機能付 ＷＴＫ２６０４照明１．２Ａ，換気扇１．０Ａ １００Ｖ ＡＣ

樹脂プレート

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

機械設備工事天井ダクトファン〃

Ｈ－１５０ＲＰ ＬＥＤセンサー機能付スポットライト ＬＧＷＣ４０１１７Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
可動範囲上下６５度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）
点灯照度調整機能付（ＯＮ／ＯＦＦモードで点灯）

１０５

２

撤去部に係る配線の撤去も含む

既設電源位置については、図示の位置と異なる場合があるため現況を充分調査すること

Ｓ 人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

7 圃場実験棟

１０１ａ１０１ｂ

ＰＢ２ＳＷ

ＪＢ ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

既設電源位置

既設電源位置

既設電源位置

水栓用

水栓用

水栓用

水栓用

１ＬＡ－１

ＥＭ－ＩＥ２．０ × ４ Ｅ２．０ ＣＰ（２５）
１ＬＡ－１

１ＬＡ－１



◆ＮＯＴＥ◆

． ． ．

． ． ．

． ． ． ◆ＴＩＴＬＥ◆

ＤＡＴＥ

． ． ．ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＮ

． ． ．

． ． ．

． ． ．

弱 電 設 備 工 事 図 (撤 去 ・ 改 修 )

◆ＳＨＥＥＴ Ｎｏ◆

ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

A1=1/100

３０
Ｅ ２４

A3=1/200

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

１
３
２
０
０

１
２
０
０

１
０
８
０
０

１
２
０
０

４５６００

１
０
０
０

２
０
０

５４００ ６５００ １８００ ５１００ ５１００ ５５００

ＸＡ０

ＸＡ１

ＹＡ９ＹＡ３ ＹＡ４ ＹＡ５ ＹＡ６ ＹＡ７ ＹＡ８

調査室Ⅱ

休憩室

シャワ－室 シャワ－室

昆虫飼育室

技師室

電気室

廊下

棚 棚

棚 棚

地流し
消

流し台

ガス台

流し台

地流し

流し台

消

押入

ロッカ－室

消

ガスメ－タ－湯沸器室

ＰＳ Ｐ Ｓ Ｐ Ｓ

ＪＢ

ＰＢ１ＳＷ

４５６００

６５００ １８００

ＹＡ４ ＹＡ５ ＹＡ６

昆虫飼育室

ＷＣ（男）ＷＣ（女）

地流し

流し台

ガス台

流し台

地流し

流し台

消

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＨＰ

配 線 特 記

１Ｌ

ＨＰ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 天井コロガシ配線

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＨＰ１．２－３Ｃ

既設配線

〃

〃

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

ＰＦ（１６）

トイレ呼出表示装置 １回線１Ｌ ＣＢＮ－１Ｃ

呼出ボタン 引紐付 ＮＢＲ－７ＨＷＡ

復旧ボタン ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

表示灯 ブザー付 ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

コンクリート壁コアー貫通 国土交通大臣認定工法

天井埋込スピーカー ３Ｗ Ｌ級 アッテネーター付 破線は既設を示す

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

プルボックス ＳＳ１５０×１５０×１００ＷＰ－ＳＵＳＰＢ１ＳＷ

１階現況 平面図 １／１００

１階改修 平面図 １／１００

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ （内部電源ＤＣ１２Ｖ）

壁取付形

ＳＰＣＣ ｔ１．２

１窓

呼出音と表示窓点灯

形 状

材 質

電源電圧

窓 数

表示方式

ＣＢＮ－１Ｃ

３８０

８

６０

２
５

０

復旧ボタン

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形 状

材 質

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

７０

１
２

０

１３

非防水形備 考

呼出ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

ＮＢＲ－７ＨＷＡ

７０

１
２

０

１１

ブザー付廊下灯

壁埋込型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）形 状

材 質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

１１６

１
２

０

２１．５

ブザー付備 考

１Ｌ 天井埋込型スピーカー ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

枠：アルミ シルバーメタリック

ネット：アルミパンチング シルバーメタリック

２３０

９
５

φ
２

３
０

７

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

Ｌ級

壁内保護ＰＦ（１６）

ＶＥ 中浅 カバー付ＶＥ 中浅 カバー付

呼出ボタン呼出ボタン

7 圃場実験棟

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

呼出表示器（１窓用）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ ＣＰ（１９）

既設打込アウトレットボックスの上にメタルモールスイッチボックス（２個用）取付

トイレ呼出装置（１回線）取替

既設、総合盤埋込形
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ＥＰＳ

女性便所

男性便所

多機能便所

ＰＳ

ＳＫ

改修後１階平面詳細図 １／５０

２
，
４
４
０

１
，
５
６
０

２
，
２
５
０

１
，
７
５
０

４
，
０
０
０

１
，
７
８
２
．
５

１
，
０
０
０

１
，
２
１
７
．
５

７００６００８００６００２，６００６００２，５００６００

１，１００３，２１７．５２，７８２．５２，２００

９，３００

１，８００ ４，５００ １，０００ ２，０００

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

１０３

Ａ

Ａ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

配 線 特 記

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）

既設配線

〃

Ｓ

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣＡ

Ｓ

Ｓ

人感センサー 子機Ｃ

人感センサー 親機 ３Ａ １００Ｖ ＡＣＢ

Ｓ 人感センサー 換気扇遅れＯＦＦ機能付Ｅ

ＷＴＫ２４０１Ｋ

ＷＴＫ２９１０Ｋ

ＷＴＫ２４８１８

ＷＴＫ２６０４照明１．２Ａ，換気扇１．０Ａ １００Ｖ ＡＣ

女性便所

Ａ－１５０ × ３

ＳＫ

Ｂ－６０ × １

男性便所

Ａ－１５０ × ２

多機能便所

Ａ－１５０ × ２

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 樹脂プレート

Ｓ 人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣ

優先便所・男子便所前通路

Ｃ－２００ × １

女子便所前通路

Ｃ－２００ × １

Ｅ

Ｅ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付 樹脂プレート

Ａ－２００ × ３ Ａ－２００ × ３

Ｃ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 センサー付 ＸＮＤ２０３４ＷＮ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
ひと（熱線）センサ付、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１９３５ｌｍ、消費電力：１５．３Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠・反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ１００

Ｂ－６０ ＬＥＤダウンライト ６０形 ＸＮＤ０６６９ＷＮ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：６１５ｌｍ、消費電力：４．２Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

天井インペイ配線ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ）

〃

〃

ＶＶＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

〃ＶＶＦ１．６－２Ｃ × ２ 壁内保護 ＰＦ（２２）

Ｌ

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属カバー

１Ｐ１５Ａ ＯＮＰＬ

〃 ダウンライト

照明器具 ＦＬ２０ × ２

ストレートシロッコファン 機械設備工事

撤去部を示す

配 線 特 記

〃

〃

〃

ＦＲＬ４０ × １

下面解放埋込形

〃

ＦＬ２０ × １ ブラケット

Ｅ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付

〃

〃

２
，
４
４
０

１
，
５
６
０

２
，
２
５
０

１
，
７
５
０

４
，
０
０
０

男子便所

女子便所

身障者用便所

ＥＰＳ

ＰＳ

現況１階平面詳細図 １／５０

１
，
７
８
２
．
５

１
，
０
０
０

１
，
２
１
７
．
５

７００６００８００６００２，６００６００２，５００６００

１，１００３，２１７．５２，７８２．５２，２００

９，３００

１，８００ ４，５００ １，０００ ２，０００

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｅ

１０１

１０３
３０４

8 湖沼環境実験施設

既設電源位置

Ｌ－１

Ｌ－１－１
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一級建築士事務所
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ＴＥＬ
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(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ８，７２９．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０８

３０ ２０１０５

１０２３０ ３０

３０ ２０１０５

１０５ ３０ ２０ １１０

男性便所便座電源１

電灯分電盤 Ｌ－１－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０５

１０４

１０５

１０６

３０ ２０

３０ ３０

３０ ２０

１０９

ＥＴ

１，２６２．０

４２．０

１，２６２．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０ －

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０７

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０ 男性便所便座電源２

優先便所便座電源

女性便所便座電源１ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源２

女性便所便座電源３ １，２６２．０

ヨビ －

ヨビ －

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１，１１５．０優先便所電気温水器・自動水栓電源

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）

天井コロガシ配線

配 線 特 記

Ｅ

２Ｅ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

樹脂プレート

〃

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置 アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

男女手洗自動水栓・石けん供給栓・小便器自動洗浄

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ２２５／２００

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０

ＥＴ

幹線分岐盤（Ｌ－１Ｓ）

鋼板製露出形

既設電灯分電盤（Ｌ－１）

埋込形

８ 湖沼環境実験施設

ＥＰＳ

女性便所

男性便所

多機能便所

ＰＳ

ＳＫ
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７００６００８００６００２，６００６００２，５００６００

１，１００３，２１７．５２，７８２．５２，２００

９，３００

１，８００ ４，５００ １，０００ ２，０００

改修後１階平面詳細図 １／５０

Ｓ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ ２Ｅ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＪＢＪＢ １０６

１０５

１０４
１０８

１０７ １０２

１０３

１０１

２Ｅ

Ｌ－１

自動洗浄用

Ｌ－１－１

水栓用

水栓用

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５露出部保護Ｅ（３９）

水栓用
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大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

ＥＰＳ

女性便所

男性便所

多機能便所

ＰＳ

ＳＫ

改修後１階平面詳細図 １／５０
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０
０
０

１
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２
１
７
．
５

７００６００８００６００２，６００６００２，５００６００

１，１００３，２１７．５２，７８２．５２，２００

９，３００

１，８００ ４，５００ １，０００ ２，０００

３Ｌ

配 線 特 記

ＨＰ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ

天井埋込スピーカー ３Ｗ Ｌ級 アッテネーター付

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

天井コロガシ配線

〃

〃

３Ｌ トイレ呼出表示装置

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯タン

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ （内部電源ＤＣ１２Ｖ）

壁取付形

ＳＰＣＣ ｔ１．２

３窓

呼出音と表示窓点灯

形 状

材 質

電源電圧

窓 数

表示方式

ＣＢＮ－３Ｃ

３８０

８

６０

２
５

０

復旧ボタン

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形 状

材 質

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

７０

１
２

０

１３

非防水形備 考

呼出ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

ＮＢＲ－７ＨＷＡ

７０

１
２

０

１１

ブザー付廊下灯

壁埋込型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）形 状

材 質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

１１６

１
２

０

２１．５

ブザー付備 考

３Ｌ 天井埋込型スピーカー ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

枠：アルミ シルバーメタリック

ネット：アルミパンチング シルバーメタリック

２３０

９
５

φ
２

３
０

７

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

Ｌ級

ＨＰ

ＨＰＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＨＰ１．２－２Ｃ

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

既設配線

〃

〃

３回線 ＣＢＮ－３Ｃ

引紐付 ＮＢＲ－７ＨＷＡ

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

ブザー付 ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

破線は既設を示す

弱 電 ・ 自 火 報 設 備 工 事 図 (撤 去 ・ 改 修 )

8 湖 沼 環 境 実 験 施 設

呼出表示器（３窓用）

ＪＢ

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＣＰ（Ｓ）
ＣＰ

スポット感知器 ２種

〃 〃

カバープレート 丸形

天井内取付を示す

破線は既設を示す

破線は既設を示す

一時撤去品再取付を示す
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，
４
４
０

１
，
５
６
０

２
，
２
５
０

１
，
７
５
０

４
，
０
０
０

男子便所 女子便所身障者用便所

ＥＰＳ

ＰＳ

現況１階平面詳細図 １／５０

１
，
７
８
２
．
５

１
，
０
０
０

１
，
２
１
７
．
５

７００６００８００６００２，６００６００２，５００６００

１，１００３，２１７．５２，７８２．５２，２００

９，３００

１，８００ ４，５００ １，０００ ２，０００

ＣＰ

１Ｌ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰＨＰ

ＨＰ

配 線 特 記

ＨＰ

ＣＰ

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－３Ｃ

ＨＰ１．２－２Ｃ

天井埋込スピーカー ３Ｗ Ｌ級

スポット感知器 ２種

〃 〃

カバープレート 丸形

アッテネーター付

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

天井インペイ配線

〃

〃

１Ｌ トイレ呼出表示装置

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯タン

１回線 総合盤内組込

天井内取付を示す

撤去部を示す

一時撤去、再使用

撤去部に係る配線の撤去も含む

既設総合盤
トイレ呼出装置１回線を３回線に取替

既設総合盤に取付
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(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

１９，８００

２
，
７
０
０

男子便所

女子便所

３
，
５
６
０

３
４
２
．
５

２
，
３
９
７
．
５

１，３５０ ４５０ １，８００

３，６００

男性便所

マルチシンク

女性便所

物入

９
５
０

１
，
８
５
０

９
０
０

２
，
６
０
０

６，３００

１，３５０ １，２５０ １，０００２，７００

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

天井コロガシ配線ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

〃ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

配 線 特 記

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

照明器具 ＬＥＤダウンライト 姿図参照

ミラーライト 機械設備工事 ミラー一体型

人感センサー 親機 ８Ａ １００Ｖ ＡＣＡ

人感センサー 子機Ｃ ＷＴＫ２９１０Ｋ

ＷＴＫ２４８１８

人感センサー 換気扇連動形、間欠運転機能付子機Ｄ ＷＴＫ２９３３Ｋ３Ａ １００Ｖ ＡＣＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１３２５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－１５０ ＬＥＤダウンライト １５０形 ＸＮＤ１５０７ＳＡ ＬＥ９

Ｌ

Ｌ

既設照明器具 ＦＲＬ４０ × １ 露出形

〃 ＦＬ２０ × ２ 露出形

換気扇 中間ダクトファン 機械設備工事

Ｃ

Ｏ

撤 去 配 線 特 記

天井インペイ配線ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

〃ＶＶＦ１．６－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）

照明器具 ダウンライト

既設照明器具 ＦＲＬ４０ × １ 露出形

〃 ＦＬ２０ × ２ 露出形

Ｌ

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ 新金属カバー

１Ｐ１５Ａ ＯＮＰＬ〃 〃

撤去部を示す

現況2階平面詳細図 1/50

男性便所

Ａ－１５０ × ２

女性便所

Ａ－１５０ × ２

通路

Ａ－１５０ × ２

現況1階平面詳細図 1/50

４

３

天井改修範囲（機械設備配管改修のため）

ＡＥ

〃 ＦＲＬ１１０ × ３ 露出形

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６） 既設配線

〃

一時撤去保管清掃後再取付を示す

配線撤去及び器具再取付後新設再配線を示す（ＥＭケーブル）

Ａ－２００ ＬＥＤダウンライト ２００形 ＸＮＤ２００７ＳＡ ＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
光源遮光角３０度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１６２５ｌｍ、消費電力：１５．０Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ７５

Ａ－２００ × ２

Ａ－２００ × １

撤去部に係る配線の撤去も含む

９ 共 生 セ ン タ ー

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

既設電源位置

ＬＰ－２

ＦＲＬ１１０ × ３ Ｖ形 × １６

既設電源位置

既設電源位置
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コ ン セ ン ト 設 備 工 事 図 （ 撤 去 ・ 改 修 ）
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一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事
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７
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男性便所

マルチシンク

女性便所

物入

９
５
０

１
，
８
５
０

９
０
０

２
，
６
０
０

６，３００

１，３５０ １，２５０ １，０００２，７００

配 線 特 記

撤 去 配 線 特 記

天井インペイ配線ＶＶＦ２．０－２Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

〃ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）
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５
０

１
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５
０

９
０
０

２
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６
０
０

６，３００

１，３５０ １，２５０ １，０００２，７００

男子便所

女子便所

１０１

１０３

１０２

１０４

１０５

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
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２

２

２

２

２

２

２

２Ｅ

２Ｅ

Ｋ

Ｍ

Ｎ

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ ＲＭＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ｍＡ Ｒ．Ｒｙ ＴＵ

分電盤名称

幹線番号
主幹開閉器 負荷名称

負荷容量

備 考回路電圧（Ｖ） 回路番号
分岐開閉器 リモコンリレー

（１φＶＡ）

（３φｋＷ）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

２次側合計 ６，２７６．０ＶＡ

ＣＥＴ１４
２Ｐ１Ｅ ３０ ２０ １０１

１０５

３０ ２０１０５

１０２３０ ２０

３０ ２０１０５

男性便所便座電源１

電灯分電盤 ＬＰ－２－１

鋼板製露出形

１０５

１０５

１０５

１０５

１０６

ＳＰ

ＳＰ３０

３０

男女手洗自動水栓・石けん供給栓・小便器自動洗浄

ＥＴ

１，２６２．０

２８．０

１，２６２．０

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ

３０

３０

３０

３０

ＪＩＳ協約形ハーフサイズ

３０ ２０１０５

１０３

１０４

３０ ２０１０５ ２Ｐ１Ｅ

２Ｐ１Ｅ ３０

３０ 男性便所便座電源２

女性便所便座電源１ １，２６２．０

１，２６２．０女性便所便座電源２

ヨビ －

ＥＴ（ＥＬＣＢ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 壁内保護 ＰＦ（１６）

天井コロガシ配線

Ｅ

２Ｅ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付

〃 ２Ｐ１５Ａ × ２ 接地極付

樹脂プレート

〃

Ｓ 自動洗浄センサー電源位置 アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ＰＦ（１６） 壁インペイ配線

〃

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ 壁内保護 ＰＦ（１６）

撤去部を示す

２

Ｅ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ × ２

〃 ２Ｐ１５Ａ × １ 接地極付

新金属プレート

〃

ＪＢ ジョイントボックス アウトレットボックス ＶＥ 中浅 カバー付

スペース

スペース

１Φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ ３Ｐ１００／１００

既設電灯動力分電盤（ＬＰ－２）

ＭＣＣＢ ３Ｐ５０／５０

ＥＴ

Ｗｈ

露出自立形（上部配線ダクト付）

幹線分岐盤（ＬＰ－２Ｓ）

鋼板製露出形

Ｓ

９ 共 生 セ ン タ ー

ＪＢ

Ｓ

Ｓ

水栓用

ＬＰ－２

自動洗浄用

ＬＰ－２－１

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ 露出部保護Ｅ（３９）

水栓用

既設ＬＰ－２

１φ３Ｗ ２１０／１０５Ｖ ＥＭ－ＣＥＴ１４ Ｅ５．５，Ｅ（ＥＬＣＢ）５．５ Ｅ（３９）



改修2階平面詳細図 1/50

１
５
，
３
０
０

◆ＮＯＴＥ◆

． ． ．

． ． ．

． ． ． ◆ＴＩＴＬＥ◆

ＤＡＴＥ

． ． ．ＣＨＥＣＫ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＮ

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

弱 電 設 備 工 事 図

◆ＳＨＥＥＴ Ｎｏ◆

ＣＨＥＣＫＥＤ◆ＳＨＥＥＴ ＴＩＴＬＥ◆ ◆ＳＣＡＬＥ◆ ＭＡＮＡＧＥＲ ＤＲＡＷＮ ＤＲＡＷＮ

枚ノ内

A1=1/ 50

３０
Ｅ ３０

A3=1/100

大 村 建 築 設 計 事 務 所株式会社

一級建築士事務所
ＦＡＸ

ＴＥＬ

(0749)65-0351

(0749)62-2651

一級建築士 (大臣） 登録 2 2 9 2 6 5号 大村 悟子

一級 建 築士 事 務所 滋賀 県 知事 登 録 ( ﾜ） 1 5 2号

滋 賀 県 立 大 学 （ 第 １ 期 ） ト イ レ 改 修 工 事

１９，８００

２
，
７
０
０

６
，
３
０
０

男性便所

マルチシンク

女性便所

物入

９
５
０

１
，
８
５
０

９
０
０

２
，
６
０
０

６，３００

１，３５０ １，２５０ １，０００２，７００

３Ｌ

Ｄ

配 線 特 記

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

壁内保護 ＰＦ（１６）

壁内保護 ＰＦ（１６）

天井コロガシ配線

〃

３Ｌ トイレ呼出表示装置

呼出ボタン

復旧ボタン

表示灯タン

３回線 ＣＢＮ－３Ｃ

引紐付 ＮＢＲ－７ＨＷＡ

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

ブザー付 ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ （内部電源ＤＣ１２Ｖ）

壁取付形

ＳＰＣＣ ｔ１．２

３窓

呼出音と表示窓点灯

形 状

材 質

電源電圧

窓 数

表示方式

ＣＢＮ－３Ｃ

３８０

８

６０

２
５

０

復旧ボタン

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形 状

材 質

ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ

７０

１
２

０

１３

非防水形備 考

呼出ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備 考

形 状

材 質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

ＮＢＲ－７ＨＷＡ

７０

１
２

０

１１

ブザー付廊下灯

壁埋込型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）形 状

材 質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ＮＲ－ＢＺＬＢ２７

１１６

１
２

０

２１．５

ブザー付備 考

３Ｌ

9 共 生 セ ン タ ー

呼出表示器（３窓用）

ＬＰ－２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｅ） 露出部保護ＭＭ－１（Ａ）

予備回路に接続

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ 露出部保護ＭＭ－１（Ａ）


