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EPS
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製氷機室

渡り廊下2

B0棟（中央棟）

B6棟（生物資源管理学科棟）
B4棟（環境生態学科棟）

B5棟（生物資源管理学科棟）

B3棟（環境生態学科棟）

B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）

B1棟（環境政策・計画学科棟）

頭微鏡室
B4-201

■ 凡 例

３．防火戸シンボル

甲種
甲種 乙種 機　　構

ｼｬｯﾀｰ

甲 乙 常時施錠式

常時閉鎖式防火戸

甲 乙 手動開放自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖熱感知気又は温度ヒューズと連動する

Ｆ Ｆ Ｆ 自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖煙感知機と連動する自動閉鎖機構

Ｓ Ｓ Ｓ 遮煙性能

面積区画ライン

竪穴区画ライン

防煙区画ライン

防火界壁ライン

異種用途ライン

H

C

壁換気扇

天井換気扇

吸込又は吹出口

非常用照明

非常用照明露出型

誘導灯

ハンドホール

インバート枡

ため枡、トラップ枡

雨水枡

埋設配管

実験排水系統

排煙オペレータ

自然排煙口
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甲
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調査項目

敷地及び地盤

地盤

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

その他

上記以外の調査項目

屋上面の状況

屋上周りの状況(屋上面を除く)

機器及び工作物(冷却等設備、等)

屋根(屋上面を除く)

基礎

土台(木造に限る。)

外壁

防火区画

壁の室内に面する部分

床

天井

防火設備

非常照明、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

令第120条第2項に規定する通路

廊下

出入口

屋上広場

避難上有効なバルコニー

階段

排煙設備等

その他の設備等

特殊な構造等

避雷設備

煙突

番号
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(30)から(40)

(1)から(4)

(5)

(6)から(9)

３

４

５

６

７

調 査 結 果 図
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研究室

研究室

研究室

研究室

B2-304

総合演習室

研究実験室

機器準備室

消

A階
段

EPS

EV

ゴミ置場

製氷機室

渡り廊下2

B0棟（中央棟）

B6棟（生物資源管理学科棟）
B4棟（環境生態学科棟）

B5棟（生物資源管理学科棟）

B3棟（環境生態学科棟）

B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）

B1棟（環境政策・計画学科棟）

B2-309
B2-301

B2-308
B2-302

B2-307

B2-306

B2-305

B2-305

３階平面図　S＝1/300

B4-304

B4-305

B4-306

B4-307

■ 凡 例

３．防火戸シンボル

甲種
甲種 乙種 機　　構

ｼｬｯﾀｰ

甲 乙 常時施錠式

常時閉鎖式防火戸

甲 乙 手動開放自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖熱感知気又は温度ヒューズと連動する

Ｆ Ｆ Ｆ 自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖煙感知機と連動する自動閉鎖機構

Ｓ Ｓ Ｓ 遮煙性能

面積区画ライン

竪穴区画ライン

防煙区画ライン

防火界壁ライン

異種用途ライン

H

C

壁換気扇

天井換気扇

吸込又は吹出口

非常用照明

非常用照明露出型

誘導灯

ハンドホール

インバート枡

ため枡、トラップ枡

雨水枡

埋設配管

実験排水系統

排煙オペレータ

自然排煙口

非常用進入口
代用進入口

甲

Ｓ



調査項目

敷地及び地盤

地盤

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

その他

上記以外の調査項目

屋上面の状況

屋上周りの状況(屋上面を除く)

機器及び工作物(冷却等設備、等)

屋根(屋上面を除く)

基礎

土台(木造に限る。)

外壁

防火区画

壁の室内に面する部分

床

天井

防火設備

非常照明、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

令第120条第2項に規定する通路

廊下

出入口

屋上広場

避難上有効なバルコニー

階段

排煙設備等

その他の設備等

特殊な構造等

避雷設備

煙突
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調 査 結 果 図

■ 凡 例
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B4棟（環境生態学科棟）
B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）B6棟（生物資源管理学科棟）

B1棟（環境政策・計画学科棟）

B5棟（生物資源管理学科棟）

B3棟（環境生態学科棟）

実験排水系統

埋設配管

雨水枡

ため枡、トラップ枡

インバート枡

ハンドホール

誘導灯

非常用照明露出型

非常用照明

吸込又は吹出口

天井換気扇

壁換気扇

煙熱感知自動閉鎖ドア

煙熱感知自動降下シャッター

竪穴区画ライン（面積区画兼用）

SHSD

SHSS

C

H

排煙オペレータ

排煙口
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手洗い

OA
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ロッカ-室

H

C

調査項目

敷地及び地盤

地盤

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

その他

上記以外の調査項目

屋上面の状況

屋上周りの状況(屋上面を除く)

機器及び工作物(冷却等設備、等)

屋根(屋上面を除く)

基礎

土台(木造に限る。)

外壁

防火区画

壁の室内に面する部分

床

天井

防火設備

非常照明、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

令第120条第2項に規定する通路

廊下

出入口

屋上広場

避難上有効なバルコニー

階段

排煙設備等

その他の設備等

特殊な構造等

避雷設備

煙突

番号

１

(1)

(2)

(3)から(5)

(6)から(7)

(8)から(9)

２

(1)から(2)

(3)から(4)

(5)から(18)

(1)

(2)から(5)

(6)から(7)

(8)から(9)

(1)から(5)

(6)から(16)

(17)から(22)

(23)から(25)

(26)から(34)

(35)から(36)

(43)から(46)

(1)

(2)から(3)

(4)から(5)

(6)

(7)から(10)

(11)から(23)

(24)から(29)

(30)から(40)

(1)から(4)

(5)

(6)から(9)

３

４

５

６

７

調 査 結 果 図

■ 凡 例

３．防火戸シンボル

甲種
甲種 乙種 機　　構

ｼｬｯﾀｰ

甲 乙 常時施錠式

常時閉鎖式防火戸

甲 乙 手動開放自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖熱感知気又は温度ヒューズと連動する

Ｆ Ｆ Ｆ 自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖煙感知機と連動する自動閉鎖機構

Ｓ Ｓ Ｓ 遮煙性能

面積区画ライン

竪穴区画ライン

防煙区画ライン

防火界壁ライン

異種用途ライン

壁換気扇

天井換気扇

吸込又は吹出口

非常用照明

非常用照明露出型

誘導灯

ハンドホール

インバート枡

ため枡、トラップ枡

雨水枡

埋設配管

実験排水系統

排煙オペレータ

自然排煙口

(37)から(42)

圃場実験器材庫（Ⅱ）圃場実験器材庫（Ⅰ）

XD0 XD1 XD2 XD3 XD4

堆肥舎・燃料庫

堆肥庫（Ⅰ）

堆肥庫（Ⅱ）

堆肥庫（Ⅲ）

堆肥庫（Ⅳ）

燃料庫

倉庫

YD2

YD1

YC0

トラクター格納庫

発酵室

バイオマス実験準備室

（Ⅱ）

（Ⅰ）

培養室

培養室小動物実験室
（Ⅱ）

小動物実験室

試料保存室

動物実験
（Ⅰ）

水槽

作業室

クリーン

ルーム

資材庫Ⅰ 資材庫Ⅱ 器材庫

YB1

YB0

温室用機械室 温室用準備庫 土壌資材倉庫

希釈水槽

トラクター格納庫
作業棟

資源循環実験棟 資材庫

試料保存室Ⅱ

試料保存室Ⅰ

調査室Ⅰ

調査室Ⅱ

昆虫飼育室

WC

WC

（男）

（女）

電気室

休憩室

技師室
廊下

シャワ-室

シャワ-室

試料乾燥調整室

1階平面図　S＝1/200

圃場実験施設棟　１階平面図
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床
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防火設備

非常照明、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

令第120条第2項に規定する通路

廊下

出入口

屋上広場

避難上有効なバルコニー
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■ 凡 例

３．防火戸シンボル

甲種
甲種 乙種 機　　構

ｼｬｯﾀｰ

甲 乙 常時施錠式

常時閉鎖式防火戸

甲 乙 手動開放自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖熱感知気又は温度ヒューズと連動する

Ｆ Ｆ Ｆ 自動閉鎖機構

常時開放式防火戸

甲 乙 Ｓ 随時閉鎖煙感知機と連動する自動閉鎖機構

Ｓ Ｓ Ｓ 遮煙性能

面積区画ライン
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